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PROJEKT BRANZOWY
BRANZA SANITARNA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: Budowa budynku gospodarczego

dz. nr ewid. 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 422/3 1422/4,

Adres: obreb 3 Rudnik Maly, jed. ewid. 240416_2 Starcza




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewngtrznej C.O.
dla budynku gospodarczego w Rudniku Matym gm. Starcza.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji C.O.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt budowy budynku b. budowlana
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowiazujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentow urzadzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gospodarczego na dz. nr ew. nr ewid.
30174, 301/5, 301/6, 301/7, 422/3 1422/4 polozone] w miejscowos$é Rudnik Maly. Planowana
inwestycja polega na budowie budynku gospodarczego. Na dzialkach nr ewid. 301/4, 301/5,
30176, 301/7, 422/3 1 422/4 polozonej w miejscowos¢ Rudnik Maty znajduje si¢ budynek
OSP Rudnik Maty wraz z infrastrukturg techniczng tj. chodniki, parkingi, przylacze
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne. Istniejgcy budynek OSP znajduje si¢ przy

granicy dziatki.

-dane techniczne budynku
-powierzchnia zabudowy: 26,51 m’,
-kubatura brutto: 117,56m>,
-1los¢ kondygnacji nadziemnych: L,
-ilo$¢ kondygnacji podziemnych: brak,
-wysokoéé kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 4,10m,
-ilos¢ wejs¢ do budynku: 1
-dtugosc i szerokos¢ poszezegdlnych kondygnaciji: Wg rzutow
-wysokos¢ budynku ponad poziom terenu: 4,57m
-kategoria obiektu budowlanego: I11
-powierzchnia uzytkowa: 20,20 m°

5. INSTALACJA C.O.

5.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: III strefa

Temperatura zewnetrzna — 20°C

Zrédho ciepta: istniejaca instalacja CO w budynku OSP w Rudniku Matym
Bilans mocy:

1. Obliczeniowa moc cieplna na CO: 1156 W
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigtego
Parametr instalacji C.O. : woda - 50/30 °C

Pojemnos¢ instalacji CO 11,4 dm’




Temp. pomieszczeii: zgodnie z rozporzadzeniem, przeznaczeniem pomieszezen i wytycznymi
Inwestora
5.2 Elementy grzejne

Dla pomieszczenia budynku gospodarczego projektuje sig grzejnik stalowy ptytowy z
podlaczeniem dolny np. firmy Kermi PROFIL-K lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych. Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewcze]
grzejnikdw wykazanych na rozwinigeiu instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac si¢ bez
wezesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakoficzeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czgsci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtloki lakiernicze;.

5.3 Rurociggi C.O.

Zaprojektowano instalacje dwururows, systemu zamknigtego. Poziomy oraz piony
projektuje sic w systemie rur stalowych ocynkowanych np. Mapress C-Stahl ocynkowana
zewnetrznie lub réwnowazne o parametrach nie gorszych. Cienka warstwa cynku stanowi
zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice,
czyli zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnos¢
polaczen zapewniaja specjalne pierscieniowe uszezelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku co gwarantuje dlugoletnia,
bezawaryjng eksploatacje.

Przejécia rur przez éciany wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego
niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac polaczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurag powinna by¢ wypetniona materiatem plastyczaoym
nicoddziatujacym na przewody. Kompensacje wydluzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako naturalna.

Wszystkie przejscie przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie danej
przegrody.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, wykona¢ w najwyzszym pkt
instalaciji.

Calo$é instalacji rurowej zabezpieczyé izolacja z pianki poliuretanowej o
wspétezynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C.

Zestawienie z odpowiednikiem $rednic nominalnych

DN Rury ze stali niskoweglowej,
ocynkowane
12 15x1.2

5.4 Rozprowadzenie przewodow instalacji CO

Instalacja rozprowadza czynnik grzewczy pod stropem na poziomie przyziemia, dalej
pionem do grzejnika.
5.5 Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikow zastosowac na
dzialce zasilajacej zwory termostatyczne z nastawa Wwstgpna, a na nich glowice
termostatyczne w zakresie 6-28°C.



Polaczenia z armatura gwintowane (poprzez zlaczki z gwintami GZ i GW),
uszezelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty. Armatura odcinajagca i regulacyjna
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6. WARUNKI OGOLNE
6.1. Plukanie instalacji, proba cisnieniowa, izolacja

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-
77T/M-34031 przy zachowaniu predkoéci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed
uruchomieniem nalezy poddaé prébie szezelnodci instalacji na cisnienie 1,5 ciénienia
roboczego oraz probie na zimno i ciepto z regulacja.

Calos¢ instalacji rurowej CO zabezpieczy¢ izolacja z pianki poliuretanowej o
wspotezynniku przenikania ciepta L 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C.
7. UWAGI KONCOWE o
- Calosé wykonaé zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.
- Calos$¢ wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbloru Robét
Budowlano- Montazowych”

mgr. inz. Roman Ksigznik

PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/1490/POOS/10
zakres: branza sanitarna uprawnienia budowlane bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w %
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

ASYSTENT: mgr inz. Piotr Chadzyniski
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